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尊敬的顾客 

 

感谢您购买本公司 ND2805多次脉冲电缆故障测试仪。在您初次使用该仪器前，请

您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。 
 

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可

能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告

知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满

足您的要求。 

 

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电

源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！ 

安全要求 

 

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连

接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规

定的范围内使用。为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执

行维修。 

 

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。 

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电

击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接

地。 

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标

记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信

息。 

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。 

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。 

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。 

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继

续操作。 

请勿在潮湿环境下操作。 

请勿在易爆环境中操作。 

保持产品表面清洁和干燥。 

 

 

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。 
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一、概述 

 

我公司作为电力电缆测试领域中的领跑者，在产品开发研制中不断追求完

美、努力创新。电缆故障预定位测试主机（三次脉冲法和多次脉冲法）是公司

的又一杰作，技术达到国际先进水平，打破了国外公司在此领域的垄断，电缆

故障预定位测试主机采用了国际高水平的弧反射（三次脉冲）技术，所有高阻

故障波形均呈现为简单的低压脉冲波形，判断故障距离轻松愉快。 

电缆故障预定位测试主机用于检测各种动力电缆的高阻泄漏故障、闪络性

故障、低阻接地和断路故障。 

由于本仪器采用目前国际上先进的“三次脉冲法”和“多次脉冲法”技术，

加之自主开发的测试技术和高压数据信号处理装置，使其具有更好的电缆故障

波形判断能力和简单方便的操作系统。本仪器具有独立的知识产权。是国内率

先研制成功、国内独特的“多次脉冲法”电缆故障测试仪。 

三次脉冲法的先进之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化。将复杂

的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波

形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求。所以，大大提高了现场故障的

判断准确率。任何人都能方便准确地判读波形，标定故障距离，达到快速准确

测试电缆故障目的。使故障测试成功率得以大大提高。国内所有传统电缆仪无

法与之比拟。电缆故障预定位测试主机的整体技术可以和国外同类产品媲美，

其性能价格比也大大优于国内外同类产品。 

 

二、仪器功能与特点 

 

1． 可测 35KV 以下等级所有电缆的高、低阻故障，适应面广。 

2． 采用国际先进的“三次脉冲法” 和“多次脉冲法”测试技术。同时还

具有传统的冲击高压闪络法和低压脉冲法。 

3． 任何高阻故障均呈现简单的类似低压脉冲短路故障波形特征，极易判读。 

4． 具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测量方法简单快

速。 

5． 检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。 
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6． 超大触摸液晶屏作为显示终端，仪器具有强大的数据处理能力和友好的显

示界面。 

7． 具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和

损坏。 

8． 具有计算机通讯接口，可方便将数据及图形保存在计算机内。  

9． 无测试盲区。 

10． 内置电源，可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。 

 

 

三、主要性能指标 

 

1．测试方法：低压脉冲、高压闪络、三次脉冲、多次脉冲、速度测量。 

2．冲击高压：低于 35KV电力电缆。 

3．数据采样速率：80MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz。 

4．测试距离：＞64Km。 

5．读数分辨率：1m。 

6．系统测试精度：小于 50cm。 

7．测试电缆脉宽设有：“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”、

“2”、“8”微秒。   

8．多次脉冲发送及故障反射信号的自动显示，使得故障特征波形的表示极

为简单。所有的高阻故障波形仅有一种，即类似低压脉冲法的短路故障

波形。 

9．具有测试波形储存功能：能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存

于仪器内，供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形。 

10．能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行

同屏对比和叠加对比，可自动判断故障距离。 

11．内置电源：充满电后仪器可连续工作 3 小时以上，亦可外接交流电源

工作。 

12．工作条件：温度-10℃～+45℃，相对湿度 90%。 

 

四、仪器的系统组成和工作原理 
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电缆故障测试仪系统的组成方框图如图一所示： 

 
 

电缆故障快测仪主要由高压冲击单元、多次脉冲控制器（滤波过压保护及

弧反射）和波形记录分析仪（测试主机）三部分组成。 

 

1、高压脉冲发生器    

 

高压脉冲发生器是该套电缆故障预定位的能量提供部分，向外提供高压高

能的电压脉冲。主要由升压变压器、高压整流二极管、充电电容、放电球隙组

成。 

 

2、 多次脉冲控制器 

 

多次脉冲控制器是高压脉冲和低压测量脉冲汇合的部件，它对信号的处理

直接影响着仪器的测量精度、稳定性以及测量成功的机率。高压滤波单元可以

滤掉高压脉冲的毛刺，使高压脉冲变得平滑，并在故障点形成稳定的燃弧，同

时也可减少高压脉冲对波形记录分析仪信号采集的干扰。弧反射滤波这个电路

负责向电缆输入测量脉冲，并判断什么时候触发电路发送测量脉冲为合适。同

时，还负责把采集到的信号进行滤波，提出其中的有用的测量脉冲，送给波形

记录分析仪进行记录和分析。 

 

3、波形记录分析仪（测距主机） 

 

这个部分是整个仪器的大脑，负责向其他部件发送指令，协调各部件的工

作，并向操作者提供人机对话的界面。它的主要功能是对测量脉冲进行高速的

采样和记录，再对采集到的信号进行高速的运算分析。 
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五、仪器的配套性 

 

 

1．电缆故障预定位测试主机（测距主机）         一台 

2．多次脉冲控制器                             一台 

3．高压信号发生器                             一台（选购件） 

4．高压引线夹                                 二根 

5．信号采样线                                 一根 

6．接地线                                     一组 

 7．220V 电源线                                 一根 

8．球间隙                                     一个 

9．电流取样盒                                 一个 

10．仪器使用说明书                            一本 

 

 

 

六、仪器面板说明 

 

1．仪器面板结构示意图如图二所示： 

液晶屏显示界面

中值旋钮

幅度旋钮

1

2

4

电源开关

3

 
图二 仪器面板结构示意图 
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2．面板结构和功能键说明 

本仪器主机面板设有三个功能键：一个调节幅度旋扭①、一个垂直位移旋扭

②、一个电源开关③。④是液晶屏显示界面，如图二所示。下面逐一说明它们

的功能和使用方法。 

 幅度旋钮①： 

采样时调节此旋钮，可以改变测试波形在屏幕上的幅度（此项功能只对重

新采样后的波形起作用）。 

 中值旋钮②： 

采样时调节此旋钮，可以改变测试波形在屏幕上的垂直位置（此项功能只

对重新采样后的波形起作用）。 

 开关键③： 

按键为电源开关键。仪器 10 分钟无按键操作将自动关机。 

3.液晶屏幕菜单说明（图三） 

 

图三 液晶屏菜单显示示意图 

 

 采样方法① 

按采样方法键，弹出子菜单。子菜单中包括 5个选项为低压脉冲/闪络方法

/三次脉冲/多次脉冲/速度测量，仪器默认选中低压脉冲，根据测量需要，可选

择相应的采样方法。再按“采样方法键”退出此项功能。 

 脉冲宽度② 
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此菜单在高压闪络测试法中无效。按脉冲宽度键，弹出脉冲宽度选择子菜

单。可根据测试距离选择合适的脉冲宽度按对应的子菜单键，可以对脉冲宽度

进行选择。脉冲宽度大小为 50纳秒、100 纳秒、200 纳秒、1 微秒、2微秒、5

微妙、8微秒共 7 个档位。当选中 50 纳秒脉宽时，电脑自动锁定读数精度为 1

米；当选中 8 微秒时，电脑自动锁定读数精度为 8 米；选择其他脉宽时，可以

按读数精度键任意调节，仪器初始值为 200 纳秒。再按“脉冲宽度键”退出此

项功能。 

 电缆类型③ 

不同介质的电缆中电波传播速度不同，因此在测试故障之前必须选定介质

类型，以确定电波传播速度。按电缆类型键，屏幕出现电缆类型选择对话筐，

有油浸纸型、不滴油型、交联乙烯、聚氯乙烯和未知类型 5 个选项，仪器初始

值为油浸纸型，可根据需要按对应的电缆类型键。若被测电缆不属于四种已知

类型，则应按“未知类型键”，弹出对话框，调整波速数值，达到选定值后按

“OK”键。再按“电缆类型键”退出此项功能。波形速度≤300m/us 

 读数精度④ 

根据测量需要选取合适的档位。共分为 8 米/4 米/2 米/1米的测量精度，

仪器初始值为 2米。再按“读数精度”退出此项功能。 

 波形缩放⑤ 

由于波形数据量很大，每次采样后屏幕上显示的是局部的波形。为了观察

波形细节，必须将波形缩放。按“波形缩放键”进入缩放功能，仪器提供 3 种

压缩比例，分别为 1、1/2、1/3，通过“左键《 或 右键 》”可对波形进行 3

种比例的循环压缩。通过屏幕右下角可以观察到压缩比例。再按“波形缩放

键”，退出此功能。 

 滚屏显示⑥ 

波形扩展后需要分成多段显示，仪器自动显示第一段。若需要观测后续各

段波形，应执行“滚屏”功能。按“滚屏显示键”，通过“左键《 或 右

键 》”可对波形进行左右移动。再按“滚屏显示键”，退出此功能。 

 保存波形⑦ 

将屏幕上的显示内容存储于仪器中，可以存储 20幅波形。 

 调出波形⑧ 

在屏幕上重现存储的波形。 

 电缆全长⑨ 

在“采样方法”子菜单中若执行“速度测量”，则菜单中的电缆类型变为电

缆全长。按“全长键”，屏幕上弹出“电缆长度”输入对话筐，初始值为“0”

米。输入电缆长度值后，按“OK 键”。 

 延时⑩ 

设置触发时间，此功能一般不用。 
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 波移○11  
 

按“波行移位键”后进入波形移动操作，可以用“左键《 或 右键 》” 移

动当前的波形，再按“波形移位键”则退出波移操作。 

 

 定位○12  
用于确定测量的起点。执行“定位”键后，游标当前所处的位置即被确定为

测试起点。通过 “左键《 或 右键 》”可对游标进行左右移动。 

 

 自动判距○13  
按“自动判距键”，游标进行自动定位，显示屏左上方自动显示故障距

离。 

 

 左键/右键(加/减) ○14○16  
移动游标定位用时，每按“左键《 或 右键 》”一次，定位游标尺左/右

移一个单位点（像素）；当连续按游标左/右键时，游标移动的速度加快，一次

移动八个单位点。 

波形缩放、滚屏显示、波形移位进行选择时，按左键《 或 右键 》(加/

减)。 

 

 返回○15  
多次脉冲采样后可用，从单幅波形图返回到多幅波形图。 

 

 二次采样键○17  
此键用于多次脉冲法测量时。当仪器处于三次脉冲法或多次脉冲采样测量

时，按采样键，屏幕的波形显示区将显示蓝色的低压脉冲波。再按二次采样

键，屏幕出现“等待采样中，请稍后….”的提示，当有外部触发后，屏幕显示

被高压击穿后的低压脉冲故障波，波形为红色。 

 

 采样键○18  
当仪器处于低压脉冲法测量时，按下采样键后，屏幕的波形显示区能马上

显示出发射脉冲和回波脉冲。红色波形为局部波形，蓝色波形为全局波形。 

当仪器处于高压闪络法测量时，按下采样键后，当有外部触发后，屏幕将

显示高压闪络波，红色波形为局部波形，蓝色波形为全局波形。 
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当仪器处于三次脉冲法测量时，按采样键，屏幕的波形显示区将显示蓝色

的低压脉冲波。 

4．多次脉冲控制器说明  

 
图四 多次脉冲控制器的面板结构示意图 

 

①高压输入：外部高压输入端，和球间隙一端相连，连线为红色标记高压线。 

②高压输出：连接被测电缆，为黑色标记高压线。 

③系统地：测试电路的地线。 

④主机接口：主机接口直接与电缆故障预定位测试主机采样口连接。 

 

 

七、仪器的操作使用步骤 

 

 

由于本仪器主要在高压环境中工作，在现场使用此仪器检测电缆故障前，

应详细阅读本使用说明书中的有关仪器测试原理、接线方式和使用注意事项。

以免发生人身事故和损坏仪器设备。 

1． 用低压脉冲法测试电缆的低阻接

地、短路、断路故障 

A．此时不用多次脉冲控制器。直接在电

缆故障测试仪的输入输出接口接出一根夹子
图五 低压脉冲连线图 
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线。将夹子线的红夹子夹在故障电缆故障相芯线上，黑夹子夹在电缆的外皮地

线上。 

B．启动仪器电源开关，屏幕工作以后，触摸屏幕任意地方进入设置界面。 

此时仪器默认的状态是“低压脉冲法”。应根据现场被测电缆种类、长度和初

步判断的故障性质选择使用方法。设置在“低压脉冲法”时，在此界面还可以

进行波速测量和打开历史文件查阅以前的测试结果。 

C. 完成设备参数设置后，点击“采样”键，仪器自动发出测试脉冲。此界

面将显示电缆的开路（全长）波形或低阻接地（短路）故障波形。若波形不好

操作者应调节“中值”和“幅度”，并观察采到的回波，直到操作者认为回波

的幅度和位置适合分析定位为止。 

D．波形定位读距离。低压脉冲判距比较容易，只要将游标分别定位到发射

波及反射波的起点即可。 

 
 

图六 低压脉冲法测试的开路全长波形界面 

 

E．“保存” 

很多时候，需要将测试结果保留或留作对比用，就要利用仪器中的“保

存”功能，将此次测得的波形保存在仪器的数据库中。 

如果测试人员认为有必要保存此次测试结果，可点击“保存”键，根据子

菜单提示操作即可。 

2．用多次脉冲法测试电缆的高阻泄漏故障（包括高阻闪络性故障） 

A.测试前的准备工作： 
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图七 多次脉冲法接线图 

 

在现场，首先将高压信号发生器、电缆故障相、系统接地线、电缆接地线、

电缆故障预定位测试主机连接起来。仔细检查接线确保无误。现场接线如图所

示。 

如果使用分体式高压信号发生器，应使用负极性高压，将储能电容端接入

球间隙一端，球间隙另一端接入多次脉冲控制器的高压输入端。 

多次脉冲控制器的高压输出端用高压线连接电缆故障相，多次脉冲控制器

的系统地连接测试系统地。 

B. 与多次脉冲控制器联机并采样波形 

1）启动测距主机电源，选择多次脉冲采样方式。根据现场被测电缆种类、

长度和初步判断的故障距离选择脉宽度、电缆速度和读数精度等用户参数（与

低压脉冲法测试法相同）。 

 

 
图八 多次脉冲法选择示意图 
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完成设置后，界面左下方一栏中将显示此次设置的所有参数值。  

2）按一下测距主机采样键     ，测距主机将进行一次低压脉冲采样，低

压波形在屏幕的波形显示区下部分显示，波形为蓝色。此时可以调节“振幅调

节”和“位置调节”两个电位器，再按一下采样键     ，调整显示的一次脉冲

波形，直到操作者认为屏幕上显示的测试波形位置和幅度有利于判读为止（与

低压脉冲法测试法相同）。 

对低压脉冲来说此时反映的是电缆无故障的波形，见图九中波形 A。 

4）启动高压信号发生器，根据电缆和故障特性设定一个适当的高压值，通

常在 6KV_20KV，可以根据放电情况调整电压值。 

5)以上低、中、高压设备准备好后可以进行多次脉冲采样： 

按住测距主机的二次采样键，屏幕将出现“等候采样中，请稍

后。。。。。”。此时测距主机等待多次脉冲控制器放电触发，待故障点击穿

后，在高压打火瞬间，测距主机采集多次脉冲波形，即故障点短路时的低压脉

冲波形。即屏幕显示区上方的红色波形 B。 

 
 

图九 多次脉冲波形 

 

A、B两波形同时显示在屏幕上，两脉冲反射波形在故障点处出现明显差异

点，可很容易判断故障点位置，如图所示，把虚光标移动到两波形的分叉点

处，显示的就是故障距离。 

若更清楚观测到两波形的明显差异点，可将两波形放到同一水平基线上。

可以直接触摸显示屏，将两波形放到同一水平基线，两波形会自动重合。这是

就能很明显判断两波形的分叉点处。 
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图十   多次脉冲波形重合  

 

C．移动游标判读故障距离。首先移动游标至发射波起始点，然后按“游

标定位键”，继续按“左键《 或 右键 》”，将游标移至两波形的分叉点处，

屏幕正上方会自动显示故障距离。 

E．测试完毕后，如果操作者认为此次测试结果有保留价值，可按 “保

存波形键”后，对测试图形进行保存。 

3．用冲击高压闪络法测试电缆的高阻泄漏故障（包括高阻闪络性故障） 

本仪器可用冲击高压闪络法测试电缆的高阻泄漏故障。冲击高压闪络法测试

电缆的高阻泄漏故障是目前在国内流行的传统检测方法。很多用户都习惯使用

此方法。是三次脉冲法测试电缆故障的一种补充方法。外接线路较为简单，但

是波形分析的难度较大，只有在大量测试的基础上，有一定经验后才能熟练掌

握，远没有三次脉冲法简单，但还是一种行之有效的测试方法。 

将仪器附带的电流取样器用信号线与主机连接后放在电缆与高压设备间的

接地线旁即可。只要冲击高压发生器输出的电压足够高，故障点在此冲击高压

的冲击下 

            

 

 

 

 

 

 

 

   

高压信号发生器 

多次脉冲电缆故

障预定位测试主

机 
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图十一  高压闪络测试法接线图  

 

被击穿，电缆中就会产生电波反射。电流取样器将地线上的电流信号通过磁耦

合取得的感应反射电波传电缆故障预定位测试主机，经过 A/D 采样和数据处

理，并将采得的波形显示在屏幕上进行故障距离分析。 

 
               

  图十二  高压闪络法测试波形 

 

仪器的预置方法和三次脉冲法的预置一样，只是在预置时将采样方法改成

高压闪络法即可。 

电缆类型和采样频率确定以后就可以点击“采样”键      ，进行采样等

待。一旦高压发生器进行冲击高压闪络，仪器就自动进行数据采集和波形显

示。 

屏幕上方红色波形是经过局部放大后的波形，下方蓝色波形为测试波形全

貌。 

当采集到较为理想的波形后，便可操作“波形缩放”和位移、移动游标来

标定故障距离。操作方法与低压脉冲法一致。 

4．波速测量 

不同厂家生产的电缆，尽管型号相同，因为工艺和介质配方的差异，会导

致电波传播速度的差异。如果直接使用仪器给出的平均电波传播速度，会造成

一定的测试误差。为了更加精确地测试故障距离，往往需要重新核对（测试）

该电缆的电波传播速度。 

电波测速的方法如下： 
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A.首先选一段已知长度被测电缆。如果此次被测电缆的长度为已知，也可

以用此电缆进行测速。 

B. 仪器进入设置界面后，按“采样方法”后选择“速度测量键”。 选取

适当的采样频率和脉冲宽度。仪器的测量夹子线接在被测电缆的芯线和外皮

上。按“电缆长度”键，弹出对话框，填写电缆长度值，按“OK”键。点击

“采样”键     ，仪器屏幕将显示低压脉冲开路测试波形，通过游标定位仪器

将自动显示所选的电缆的测试速度。 

 

 

 

图十三  测速时的画面图 

 

 

八、仪器使用注意事项 

 

1．在进行故障测试前应仔细阅读仪器使用说明书，掌握好操作步骤和仪器

的安全接线。 

2．本电缆故障预定位测试主机的主要特点之一是无外接电源，设备全部由

机内内置电池提供。这给仪器的使用带来很大的方便，提高了安全因素。机内

电源电池的状态由荧屏右上方电池电量显示百分比。不足时(大约 10％时)会有
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声音提示。在每次到现场测试电缆故障时，必须将测距主机的电池电压充足。

电池电压充足以后可以保证正常工作 2 小时以上。仪器在使用时可接交流电源

进行浮充使用。但是在进行高压闪络测试时，必须与外部交流市电完全断开。 

3．由于仪器在冲击闪络（多次脉冲法）状态工作时，电缆地线到高压设备

间的连接地线上将产生数千伏的瞬时高压，仪器的“中央控制单元”接地线

时，一定要将仪器地线直接接到系统地上而不能接在别处。否则在进行冲击高

压时有可能造成仪器死机，甚至损坏仪器。 

4．仪器属高度精密的电子设备。非专业人员千万不要轻率拆卸。仪器有问

题，请及时与经销商或本公司联系。如因人为因素造成仪器损坏，将使你失去

仪器保修的权利。 

5.使用人员应具备高压设备操作常识，并接受本仪器使用培训。使用中应

注意高压防护措施，定期对设备和高压部件检测维护。 

 

 

九、多次脉冲法测试的操作技巧 

 

 

 

尽管多次脉冲法测试波形极易判断、准确性也较高，但要获得一个较为理

想、方便判读的波形还需掌握一定的技巧才能应用自如。 

1．冲击高压的幅度一定要高，必须保证故障点充分击穿。否则采集不到故

障回波的。这时只能看到两个终端开路波形。故障点击穿后，屏幕上显示的两

个波形是有区别的。下半部波形是用低压脉冲法测得的电缆开路全长波形。上

半部波形是故障点被高压击穿电弧短路时用低压脉冲法测得的短路故障波形即

多次脉冲波形。故障回波的极性一定向上，与开路全长的终端反射回波的极性

相反。且标定的距离一定小于电缆全长。 

2．按照电缆长短故障距离的远近选择“脉冲宽度”。对于远距离故障，由

于回波较弱，其回波前沿拐点变化园缓，判断故障拐点的起始点有一定困难，

此时应选择宽脉冲。测试时应将两次测得的脉冲基线重合起来。其故障回波基

线的前沿与全长波形的基线分叉处，用游标卡在该处，也可较精确测得故障距

离。 

3．有时电缆故障点就在始端或近始端，多次回波脉冲极端靠近发射脉冲前

沿，要精确读出故障距离也是有一定困难的。值得注意的是，多次脉冲基线上

没有电缆全长信息。可以说明此次测试的波形是可信的。所以，追求精确的故

障距离读数已经没有必要。直接到故障电缆始端附近定点即可。 

4．由于多次脉冲产生器接入电路后会产生一定的电压降，冲击闪络时电缆
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故障相上得到的电压实际上要比高压发生器输出的电压低得多。例如电流取样

法时冲击电压加到 30KV 才能将电缆故障点击穿。而使用多次脉冲法时，有可能

将冲击电压升高到 35KV 才能达到同样的击穿效果。如果所加的冲击电压过低，

将看不到故障点的击穿回波，上下两个波形是完全一样的。  

6．对于短距离电缆故障，故障回波与发送的测试脉冲靠得很近，此时应进

行波形扩展，必须将上下两个波形严格重叠才能读出故障距离来。  

7．波形分析技巧： 

尽管从上面介绍已经掌握了仪器的基本规律，但还得通过以下部分现场实

测波形的具体分析来提高故障点距离的准确判断能力： 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

两波形叠加可明显

看到箭头所指的分

叉点 

此故障为短路故

障，低压脉冲与三

次脉冲波形完全重

合。 



 

诺顿电气︱电测设备优选供应商  

20 

 

 

 

 

 

 

近距离的三次脉冲测

试波形， 

本故障是一短路故

障，低压脉冲仪三

次脉冲波形重合。 

此故障为高阻故

障，分叉点明显

易判 
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波形分叉点容易判断。 

波形分叉点容易判断。 

 

分叉点明显，低压脉

冲法与三次脉冲法所

测故障点一致 
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故障距离较远，但故障波

形分叉点换较明显。 

箭头指出明显波形分叉

点。 

故障距离较近，此时应仔

细判断波形分叉点。 
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波形比较容易判

断，不仅能看到

故障分叉点，还

能看到电缆全

长。 

近距离波形，通

过仔细观察较易

判断分叉点。 

三次脉冲分叉点较明

显，由于电缆较长，

所以看不到全长反

射。 
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故障波形分叉点易判断，

由于选择测试脉宽较大，

波形中可看到电缆全长。 

此故障距离较远，选择脉

宽为“2 微秒“测试。 

此故障选择脉宽为“1

微秒“测试。反射波

分叉点较明显。 


